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ABSTRAK 

Sistem pentanahan yang baik sangat diperlukan, baik untuk proteksi terhadap petir maupun 
untuk pentanahan titik netral sistem tenaga listrik. Sistem pentanahan memiliki nilai yang baik 
adalah nilai impedansi yang sesuai kebutuhan sistem pentanahan. Pada penelitian ini pengujian 
sistem pentanahan dibuat secara modifikasi yaitu menggunakan injeksi arus AC dengan 
modifikasi batang pentanahan yang bervariasi ukuran diameternya dan diberi injeksi frekuensi 
dari 50 Hz – 2MHz serta menggunakan treatment pasir. Metoda pengukuran yang digunakan 
adalah metoda 3 titik vertikal (driven rod). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh nilai 
impedansi riil dan imajiner dari impedansi elektroda pentanahan yang dipengaruhi oleh variasi 
diameter tabung berisi pasir yang menggunakan metoda 3 titik serta mengetahui pengaruh 
injeksi arus AC pada karakteristik impedansi pentanahan. Dari hasil pengujian dan perhitungan 
didapat nilai impedansi riil, sehingga diperoleh hasil pada ketiga diameter yang memiliki nilai 
impedansi sesuai standard sistem pentanahan yaitu 5 Ω. Nilai standard tersebut mengacu pada 
Persyaratan Umum Instalasi atau PUIL 2000. Pada impedansi imajiner terdapat sifat tanah lebih 
banyak bersifat induktif dibandingkan kapasitif. 
 
Kata kunci: Impedansi, Arus AC, Frekuensi, Induktif, Kapasitif. 

ABSTRACT 

Good grounding system is indispensable, both for protection against lightning or to neutral 
point of power system grounding. In the grounding system, it has a good grounding value if the 
value of the corresponding to the impedance grounding system. In this study testing, the 
grounding system modification was made by using AC current injection with varying 
modifications grounding rod diameter size, the injection frequency of 50 Hz – 2 MHz and using 
sand treatment. The method of measurement was used vertical 3-point method (driven rod). 
This study aimed to obtain the real and imaginary impedance values of the grounding electrode 
impedance that affected by variations in the diameter of the tube filled with sand that use 3-
point method and determine the influence of AC current injection on earth impedance 
characteristics. From the results of tests and calculations, it was obtained real impedance 
values, in order to obtain results in the third diameter that having values correspond to the 
impedance grounding system, that was 5 Ω standard. The standard value referred to the 
General Requirements Installing or PUIL 2000, as well as the imaginary impedance properties of 
soil were more inductive than capacitive. 
 
Keywords: Impedance , AC currents , frequency , inductive , capacitive . 
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1. PENDAHULUAN 

Sambaran petir merupakan salah satu penyebab gangguan yang cukup banyak terjadi dalam 
sistem tenaga listrik dan paling sering mengenai saluran transmisi. Sambaran petir ini 
merupakan sumber arus impuls berfrekuensi tinggi yang dampaknya akan sangat fatal 

apabila mengenai peralatan listrik. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem perlindungan 
yang baik sehingga dampak buruk yang diakibatkan oleh sambaran petir tersebut dapat 

dikurangi dan dihilangkan. Sistem perlindungan pada saluran transmisi dan gedung 
bertingkat dilakukan dengan pembuangan arus petir ke tanah melalui sistem pentanahan. 
Sistem pengentanahan yang baik sangat diperlukan, baik untuk proteksi terhadap petir 

maupun untuk pengentanahan titik netral sistem tenaga listrik. Sistem pengentanahan 
tersebut sering mendapat injeksi arus impuls dengan frekuensi tinggi (petir) atau bentuk 

arusnya berubah terhadap waktu. 
Permasalahan yang penting dalam suatu pentanahan baik untuk penangkal petir atau 
pentanahan netral sistem tenaga adalah seberapa besar impedansi sistem pentanahan 

tersebut. Besar impedansi pentanahan tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik 
faktor internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal meliputi (diameter 
dan panjangnya), resistivitas relatif tanah, dan konfigurasi sistem pentanahan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan faktor eksternal meliputi bentuk arus (pulsa, sinusoidal, searah) dan 
frekuensi arus yang mengalir. Hambatan jenis tanah yang akan menentukkan impedansi 

pentanahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang meliputi temperatur, besar arus, dan 
kandungan air, kelembaban serta cuaca (Hutauruk, 1991). Dengan kondisi lingkungan 
terbatas (seperti impedansi tanah tinggi, lahan sempit, adanya peralatan berfrekuensi tinggi) 

merupakan salah satu faktor untuk penentuan sistem pentanahan yang yang akan 
digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan dengan cara memodifikasi sistem 

pentanahan yang akan digunakan (Sylvia, 2015). 

2. TINJAUAN PUSTAKA SISTEM PENTANAHAN 

2.1  Sistem Pentanahan 

Perkembangan beban listrik terus meningkat setiap saat mengakibatkan sistem tenaga listrik 
berkembang menyesuaikan kebutuhan baik kapasitas, panjang jaringan maupun 

tegangannya, sehingga arus gangguan yang mengalir ke tanah juga lebih besar dan busur 
listrik yang ditimbulkan tidak dapat padam dengan sendirinya. Hal ini dapat menimbulkan 
tegangan lebih transien yang sangat tinggi dan dapat membahayakan sistem, untuk itu 

diperlukan rancangan suatu sistem yang dapat mengatasi gangguan tersebut yaitu 
grounding sistem atau sistem pentanahan (Hutauruk, 1991). Sampai dengan saat ini 
orang mengukur hambatan pentanahan hanya dengan menggunakan earth tester yang 

prinsipnya mengalirkan arus searah ke dalam sistem pentanahan, sedangkan kenyataan 
yang terjadi suatu sistem pentanahan tersebut tidak pernah dialiri arus searah, karena 

biasanya berupa sinusoidal (AC). 
Perilaku tahanan sistem pentanahan sangat tergantung pada frekuensi (dasar dan 
harmonisanya) dari arus yang mengalir ke sistem pentanahan tersebut. Dalam suatu 

pentanahan baik penangkal petir atau pentanahan netral sistem tenaga adalah berapa besar 
impedansi sistem pentanahan tersebut. Besar impedansi pentanahan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh banyak faktor (Anggoro, 2002). 
1. Faktor Internal meliputi : 

a. Dimensi konduktor pentanahan (diameter dan panjangnya). 

b. Resistivitas (nilai tahanan) relatif tanah. 
c. Konfigurasi sistem pentanahan. 
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2. Faktor Eksternal meliputi : 

a. Bentuk arusnya (pulsa, sinusoidal, searah). 
b. Frekuensi yang mengalir ke dalam sistem pentanahan. 

 

Dalam sistem pentanahan memiliki nilai pentanahan yang baik adalah  nilai impedansi yang 
sesuai kebutuhan sistem pentanahan. Semakin kecil nilai tahanan maka semakin baik 

terutama untuk pengamanan personal dan peralatan, beberapa standart yang telah 
disepakati adalah bahwa saluran tranmisi substasion harus direncanakan sedemikian rupa 
sehingga nilai tahanan pentanahan tidak melebihi 1 Ω untuk tahanan pentanahan pada 

komunikasi sistem/ data dan maksimum harga tahanan yang diijinkan 5 Ω pada gedung / 
bangunan serta NEC menyatakan bahwa impedansi sistem ke tanah besarnya kurang dari 

25Ω, hal ini tercantum dalam NEC 250,56. Banyak organisasi mengeluarkan rekomendasi 
dan standart untuk sistem pentanahan sebagai proteksi seperti NEC (National Electric Code), 
ANSI (American National Standart Institute), TIS (Telecommunications Industry Standard) 
dan IEEE. Nilai resistansi pengentanahan ini tergantung dari fungsinya, untuk pentanahan 
sistem tenaga biasanya dipisah antara netral dan body sedangkan untuk mengamankan 
peralatan biasanya menggunakan pentanahan dengan nilai impedansi yang besar dan  untuk 

mengamankan manusia digunakan impedansi kecil. 
 

2.2 Sistem Pentanahan Konfigurasi Vertikal 

Susunan sebenarnya elektroda pentanahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pentanahan 

elektroda yang ditanam secara vertikal dan pentanahan elektroda yang ditanam secara 

horizontal. Untuk daerah – daerah yang tanahnya keras dan berbatu lebih praktis kalau 

menggunakan pentanahan secara horizontal karena tidak memerlukkan penanaman yang 

dalam, tetapi memerlukkan lebih banyak batang pentanahan sehingga biayanya akan lebih 

besar. Sedangkan untuk daerah yang struktur tanahnya tidak terlalu keras, pentanahan 

secara vertikal dapat dipakai karena memungkinkan untuk menanam elektroda lebih dalam 

ke dalam tanah sehingga tahanan pentanahan dapat diperkecil (Janardana, 2005; 

Hutauruk, 1991 ). 

 
Gambar 1. Pentanahan satu batang elektroda ditanam secara vertikal 

Gambar 1 memperlihatkan teori sistem pentanahan konfigurasi vertikal grounding rod, 
resistansi ( R ) pada elektroda yang ditanam dalam tanah dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus. 

   
 

   
(  

  

 
  )  Ω           (1) 

Dimana : 
     = resistansi jenis tanah (ohm-m)  a = jari-jari elektroda batang (cm) 

     = 3,14 atau (22/7)       = panjang elektroda batang (m) 

RPentanahan = resistansi pentanahan (ohm) 
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2.3 Pemodelan Rangkaian Ekivalen Sistem Pentanahan Batang Elektroda 

Rangkaian ekivalen pentanahan dinyatakan pada Gambar 2. 
 

 

 
 

 
 
 

Gambar 2. Rangkaian ekivalen dari sistem pentanahan batang elektroda 

 
Gambar 2 menunjukkan ketika batang tanah diinjeksikan arus frekuensi tingi, pemodelan 

rangkaian ekivalen terdiri dari induktor (L) yang diserikan dengan resistor ( R ) dan kapasitor 
(C) yang diparalel. Model tersebut didasarkan kenyataan bahwa impedansi pentanahan tidak 

bersifat sebagai tahanan murni tetapi juga berperilaku sebagai induktansi (L) dan kapasitansi 
(C). Tahanan murni ( R ) lebih banyak disebabkan karena adanya sifat resistivitas tanah 
yang dimana sistem pentanahan tersebut ditanam. Induktansi (L) lebih dipengaruhi oleh 

panjang konduktor yang ditanam dan sifat permeabilitas tanah (Supardi, 2004). 
 
Seperti halnya sifat induktansi yang lain, maka semakin panjang konduktor yang ditanam 

maka semakin besar induktansi sistem pentanahanya. Impedansi akan bernilai rasional bila 
      bernilai positif. Impedansi bersifat resistif bila terjadi pada frekuensi resonansi yang 

dimana nilai imajiner bernilai nol. Impedansi bersifat induktif apabila       bernilai positif, 

dan apabila       bernilai negatif maka bersifat kapasitif.  Resonansi terjadi bila tegangan V 

dan I berada pada fasa yang sama. Secara perhitungan, nilai impedansi pentanahan dapat 
dihitung dengan rangkaian ekivalen tanah seperti pada Gambar 2, maka persamaan didapat 

(Supardi, 2004; Anggoro, 2007). 
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2.4 Metode 3 Titik (Driven Rod) 

Metode 3 titik atau driven rod merupakan metode yang digunakan untuk mengukur 
pentanahan. Pengukuran tersebut menggunakan eletroda batang yang akan diukur 

(ground), dan tambahan 2 batang elektroda sebagai elektroda bantu (potensial dan current) 
untuk pengukuran. Pada 3 titik tersebut terdapat titik elektroda pentanahan, titik arus balik, 
dan titik potensial.  Dua elektroda bantu (potensial dan current) ditanam ke dalam bumi 
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segaris dan sejajar dengan elektroda (ground).  Untuk mendapatkan  nilai R, maka arus 

akan diinjeksikan dan tegangan diukur seperti pada Gambar 8. Injeksi arus tersebut 
didapatkan melalui generator frekuensi/sinyal.  Jarak elektroda (ground) yang terukur dan 
elektroda bantu (potential) adalah 0,62% dari jarak antara elektroda terukur dengan 

elektroda terluar.  Tegangan yang diukur antara a dengan b maka didapatkan tahanan 
pentanahan yaitu V/I (Hakim, 2014).  

Pengukuran metode tiga titik ini dilakukan beberapa kali dengan penanaman elektroda 
tengah di lokasi yang berbeda antara Ground dan Potensial. Titik current adalah nilai 
resistansi yang terukur, serta titik ground ke potential adalah nilai potensial terukur. Agar 

mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, elektroda harus berada pada jarak yang cukup 
jauh satu sama lain sehingga dapat meminimalkan tahanan timbal balik. Jarak penampatan 

titik yang tidak tepat akan terjadi overlapping dan hasil pengukuran tidak akurat. Jarak yang 
direkomendasikan pengukuran antara ground  dan potential adalah 62% dari ground ke 
current.  
 
2.5 Metode Diagnosis Pada Impedansi Pentanahan. 
Pada metode diagnosis impedansi pentanahan dijelaskan bahwa sistem pentanahan memiliki 

fungsi untuk mengamankan sistem tenaga listrik, peralatan dari arus petir. Metode diagnosis 
impedansi digunakan untuk megidentifikasi karakteristik impedansi dari sistem yang 

digunakan (Hanifah, 2014). Pada Tabel 1 dapat dijelaskan fungsi pentanahan dan arus yang 
harus diamankan serta frekuensi kerja pada sistem masing-masing dan Zbatas. 
 

Tabel 1. Rentang arus, frekuensi kerja , dan Zbatas 
(Sumber: Anggoro,2012) 

Fungsi Pentanahan Arus (A) Frekuensi (Hz) 
Zbatas (Ω) 

Sistem Tenaga Listrik ≤15 50 
≤3 

Equipment Body ≤100 50 
≤0,5 

Sistem Netral 0 – 50K 50 
Low – High 

Peralatan medis, elektronik, 
dan telekomunikasi 

<4 <10MHz 
≤50 

Proteksi Petir 0 – 100K <1MHz 
≤1 

 
Persamaan (2) menunjukkan bahwa perhitungan impedansi pentanahan terdiri dari 

komponen riil dan imajiner. Hasil penelitian di laboratorium dan lapangan untuk semua jenis 
konfigurasi sistem pentanahan seperti : vertikal, horizontal, grid, mesh, dan kombinasi, 
didapatkan parameter impedansi dan sudut fasa. Untuk mengidentifikasi karakteristik 

impedansi maka dibuat diagram diagnosis seperti Gambar 3.  
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Gambar 3. Diagram diagnosis impedansi pentanahan 

 
Gambar 3 merupakan diagram diagnosis yang menjelaskan bahwa Zbatas ditentukkan 

berdasarkan fungsi dari pentanahan seperti pengaman peti, pentanahan sistem serta alat 
telekomunikasi. Vektor impedansi merupakan resultan dari        dan      . Impedansi 

(Z) yang baik berada pada area Zbatas. Bila tidak berada pada area Zbatas maka dibutuhkan 
perlakuan khusus pada tanah agar memenuhi kriteria pentanahan yang baik (IEEE Std 
142TM, 2007). 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Flowchart Tahapan Penelitian Sistem Pentanahan Modifikasi 

Mulai

Persiapan :

1.  Potensiometer

2. Jenis tanah

3. Elektroda batang

4. Oscilloscope dan generator

5. Kabel koaksial

Tahap Perancangan

1. Pembagian batang elektroda (Rod Modifikasi)

    dan modifikasi batang pentanahan

2. Pembagian kabel koaksial

Tahap Penanaman

1. Pengisian Pasir ke dalam Batang 

    Tabung pentanahan

2. Penanaman batang elektroda

Tahap Pengujian:

1. Pengukuran Karakteristik Tanah

2. Pengukuran sistem pentanahan       

     modifikasi 

Selesai

Analisa Data

 
Gambar 4. Flowchart tahapan penelitian sistem pentanahan modifikasi 
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3.2 Tahap Persiapan  

Tahapan pertama adalah tahapan persiapan yang dimana  mempersiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan dalam penelitian. Berikut speksifikasi serta fungsi alat untuk pengujian:  

1. Potensiometer yang berfungsi untuk sebagai pengatur resistansi pengukuran dan 

membuat tegangan jatuh dari arus yang akan diukur. Potensio yang digunakan adalah 50 
kΩ serta berbentuk rotary. 

2. Jenis Tanah yang digunakan adalah pasir dari gunung di Garut, sedangkan tanah yang 

berada di luar silinder/tabung berjenis pasir. Akan tetapi untuk treatment penelitian 
sebenarnya tidak harus menggunakan pasir tetapi dapat menggunakan media treatment 

yang lainnya. 
3. Elektroda batang adalah elektroda dari pipa atau besi baja profil yang dipancankan ke 

dalam tanah. Pada penelitian ini elektroda batang yang digunakan adalah berjenis 

tembaga. Elektroda batang tersebut digunakan sebagai pengukuran. Elektroda batang ini 
memiliki ketebalan 0,8 mm dengan panjang tetap 50 cm. Fungsi elektroda batang ini 

sebagai penghantar.  
4. Osiloskop digital adalah untuk mengukur besarnya tegangan jatuh dan mengukur beda 

fasa antara sinyal tegangan dan sinyal arus. 
5. Generator sinyal/frekuensi adalah untuk memberikan arus injeksi ke sistem 

pengentanahan dalam rentang frekuensi yang ditentukkan. 
6. Kabel Koaksial untuk alat uji sebagai penghubung antar batang elektroda ke oscilloscope, 

tahanan, serta generator sinyal. Keunggulan pemakaian kabel koaksial ini adalah dapat 
ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatan lebih rendah, dan karena 

menggunakan penutup isolasi maka kecil kemungkinan terjadi interferensi dengan sistem 
lain, serta menghindari pengaruh medan elektromagnetik dari luar. 
 

3.3 Tahap Perancangan Sistem Pentanahan Modifikasi 
1. Pembagian Batang Elektroda (Rod Modifikasi) dan Modifikasi  Batang 

Pentanahan 
Pada perancangan batang pentanahan ini menggunakan modifikasi batang pentanahan 
konfigurasi vertikal yang pada umumnya memiliki panjang sekitar 1,34 m dengan diameter 

10 mm. Modifikasi batang tabung pentanahan terbuat dari plat besi yang dibentuk menjadi 
tabung. Batang tabung pentanahan diberi isian berupa pasir sesuai pemilihan jenis tanah 

yang ditentukkan. Menggunakan batang pentanahan yang berbentuk silinder adalah untuk 
mengetahui karakteristik impedansi yang bervariasi diameternya dan pasir di dalam tabung 
tidak tercampur oleh tanah serta pasir yang didalam tabung menempati ruang  sesuai 

bentuk tabung dan panjangnya.  Modifikasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 5. 
 

 

Gambar 5. Perbedaan batang pentanahan (a) Umum (b) Modifikasi 

 
Gambar tersebut menjelaskan adanya perbedaan pada batang pentanahan yang secara 

umum dan yang di modifikasi. Pada batang pentanahan terdapat 3 variasi diameter yang 
berbeda yaitu 20 cm, 30 cm, dan 40 cm.  
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Gambar 6. Variasi diameter batang pentanahan yang dimodifikasi 

 

2. Pembagian Kabel koaksial 
Kabel koaksial yang digunakan adalah memiliki panjang 50 m akan tetapi kabel tersebut di 

bagi menjadi 3 ukuran yaitu 25 cm, 15 cm, dan 10 cm. kabel tersebut digunakan sebagai 
penghubung antar peralatan uji yang digunakan. Pada ujung kiri kabel dipasang pencapit 
yang digunakan untuk mencapit batang elektroda pada pentanahan serta pada ujung kanan 

dipasang probe female yang akan dihubungkan ke male pada box potensiometer. 
 

3.4 Tahap Penanaman 
1. Pengisian Pasir ke Dalam Batang Tabung Pentanahan 
Pengisian pasir ke dalam batang tabung pentanahan ke dalam 3 variasi tabung modifikasi 

berbahan plat besi yang berukuran berbeda yaitu berdiameter 20 cm, 30 cm, dan 40 cm. 
Pengisian pasir tersebut harus sesuai diameter tabung dan harus penuh, kemudian diberi air 

serta di diamkan selama 2 hari agar pasir yang ada di dalam tabung tersebut bersifat 
homogen. Terdapat dua sampel tanah yaitu pasir sebagai treatment dan tanah. Pasir 
tersebut diambil dari gunung di Garut yang akan digunakan sebagai isian tanah ke dalam 

silinder/tabung dan tanah di lingkungan kampus ITB sebagai tanah luar silinder.  
 

 

Gambar 7. (a). Titik 5 diameter 20 cm ; (b) Titik 7 diameter 30 cm ; (c) Titik 9 diameter 40 

cm. 

2. Penanaman Batang Elektroda 
Penanaman  batang elektroda dilakukan di sebelah utara Gedung Kerma PLN-ITB dan 

modifikasi tabung batang pentanahan juga di lokasi yang sama. Jenis batang elektroda 
tersebut adalah besi baja profil dengan ketebalan 0,8 mm. 
 

3.5 Tahap Pengujian 
1. Pengukuran Karakteristik Tanah 

Pengujian karakteristik tanah bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisik tanah. pengujian 
dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah ITENAS. Pengukuran karakteristik tanah 
dilakukan pengujian index properties, dan ukuran partikel tanah. Pengujian ukuran partikel 

dilakukan dengan analisa saringan dan analisa hidrometer yang bertujuan untuk mengetahui 
komposisi serta kadar air yang bertujuan untuk melihat berapa persen kadar air dengan 

perbandingan antara berat basah dan berat kering yang terkandung dalam tanah. Pengujian 
index properties bertujuan untuk mengetahui kandungan zat tanah, berat jenis, dan berat 
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volume. Setelah mendapat hasil pengujian maka dapat dilihat dalam diagram diagnosis 

susunan tanah/segitiga tekstur tanah. 
 
2. Pengukuran Sistem Pentanahan 

Pada penelitian ini pengukuran sistem pentanahan yang telah di modifikasi menggunakan 
metode 3 titik (driven rod). Metode 3 titik tersebut berfungsi untuk mengukur pentanahan 

yang dimana terdapat 3 titik. Prinsip kerja pada Gambar 8. dapat  dijelaskan, sistem 
pengujian pentanahan ini menggunakan metoda 3 titik yang berkonfigurasi vertikal yang 
disusun secara seri. Metode ini juga menggunakan variasi diameter yang berbeda ukuran 

dengan treatment pasir. Pada sistem pengujian ini pentanahan tersebut diinjeksi oleh 
frekuensi AC dari range 50 Hz hingga 2 MHz. Dari sumber AC mensupply ke generator sinyal 

yang dimana generator sinyal tersebut berfungsi sebagai memberi injeksi arus AC dengan 
rentang frekuensi yang ditentukkan jadi dengan kata lain menginjeksi arus berupa frekuensi. 
Arus yang telah diinjeksikan  mengalirkan  arus  ke tahanan murni yang dimana pada 

tahanan murni tersebut membuat tegangan jatuh dari arus yang akan diukur  kemudian 
mengalir ke elektroda pentanahan ground kemudian arus sebaran akan mengalirkan ke titik 
potential  dan titik current yang mengalir melalui tahanan injeksi. Dan hasil pengukuran 

pentanahan tersebut ditampilkan di osiloskop berupa sinyal AC. Sinyal CH1 pada osiloskop 
menampilkan hasil pengukuran sinyal tegangan pada tahanan 50 kΩ , dimana tegangan 

pada tahanan ini digunakan untuk mengukur arus maka disebut sinyal arus pada (V1), hasil 
sinyal tersebut adalah arus yang mengalir antara ground dengan current sedangkan  pada 
sinyal CH2 membaca tegangan sistem pentanahan atau beda potensial antara ground dan  

titik potential (V2). Penelitian ini dilakukan dengan mengubah frekuensi dari 50 Hz sampai 
dengan 2MHz. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah nilai tegangan pada sistem 

pentanahan (V2) dan perbedaan sudut fasa yang dapat dilihat dari perbedaan fasa antara 
tegangan pada tahanan 50 kΩ (V1)  dengan tegangan pada sistem pentanahan (V2). 
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Gambar 8. Rangkaian pengukuran pentanahan metode 3 titik modifikasi 
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3.6 Hasil Pengujian Dan Analisis 

Pengujian dan analisis dari tentang sistem pentanahan modifikasi variasi diameter tabung  

dengan konfigurasi vertikal terdiri dari : 

1. Pengujian dan analisis karakteristik tanah. 

2. Pengujian dan analisis sistem pentanahan modifikasi. 
 

3.7 Pengujian dan Analisis Karakteristik Tanah 

Dalam mendapatkan hasil pengujian tersebut dilakukan tiga pengujian , yaitu index 
properties, kadar air, dan grain size (ukuran butir). Index properties yang bertujuan untuk 

mengetahui volume zat tanah, specific gravity, rasio void, porositas, derajat saturasi, berat 
jenis basah, dan berat jenis kering. Hasil pengujian index properties tersebut dapat dilihat 
pada Tabel 2. 

Tabel 2. Karakteristik fisik tanah yang berdasarkan pengujian di Laboratorium 
Mekanika ITENAS Bandung 

NO. Index Properties Sample 1(Pasir) Sample 2 (Tanah) 

1. Komposisi 

1. Gravel (Batu) : 12,487% 
2. Sand (Pasir) : 87,51% 

3. Silt (Lanau) : 0,00% 
4. Clay (Lempung) : 0,00% 

1. Gravel (Batu) : 5,073% 
2. Sand (Pasir) : 49,97% 

3. Silt (Lanau) : 43,3% 
4. Clay (Lempung) : 7,64% 

2. Kadar Air 14,02% 43,83% 

3. Dry Density 1,295 gr/cm3 1,047 gr/cm3 

4. Specific Gravity (Gs) 2,64 1,71 

5. Void Ratio (e) 0,79 0,14 

6. Porosity (n) 0,44 0,12 

7. 
Derajat Saturasi 

(Degree of Saturation) 
0,03% 0,12% 

 

Pada Tabel 2 terdapat 2 sampel yang dimana sampel 1 adalah pasir yang berasal dari 
gunung di Garut sedangkan sample 2 adalah tanah yang terdapat di perkarangan Gedung 
Kerma – ITB. Kadar air yang dihasilkan cukup tinggi dikarenakan pada saat pengujian 

dilakukan saat musim hujan, dan curah hujan yang terjadi di Bandung cukup tinggi sehingga 
hasil kadar air memungkinkan cukup tinggi. Untuk pengujian grain size dilakukan dengan 

hydrometer digunakan untuk mengukur partikel dengan ukuran diameter <0,075 mm. Yang 
menggunakan pengujian hidrometer yaitu silt dan clay. Sedangkan gravel dan sand 
menggunakan analisa saringan. Hasil analisa komposisi tanah 2 sampel yang telah diuji 

menggunakan hydrometer dapat dilihat dalam Gambar 9. 
 

  
Gambar 9. Grafik hasil pengujian ukuran butir (grain size analysis) (a.) Tanah ITB (b.) 

Pasir 
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 Dari hasil grafik grain size analysis yang diuji menggunakan analisa saringan dan 
hydrometer dapat diperoleh susunan komposisi tanah yang terdapat pada Tabel 2. Untuk 
mengetahui kategori jenis tanah yang digunakan dapat dilihat pada diagram diagnosis 
penyusun tanah pada Gambar 10. 

0

0

- Garis Kuning 

Sample 1

- Garis Putih 

Sample 2
Ket:

 
Gambar 10. Diagram diagnosis penyusun tanah 

 

Diagram diagnosis tanah (segitiga tekstur tanah) adalah keadaan tingkat kehalusan tanah 

terjadi karena terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi. Untuk mengetahui cara 
penentuan tekstur tanah melalui diagram diagnosis tersebut adalah pada sampel 1  yaitu 
memiliki komposisi partikel pasir 87,51%, silt 0,00%, dan clay 0,00%. Dari segitiga tekstur 

dapat dilihat bahwa sudut kanan bawah segitiga menggambarkan 0% pasir dan sudut 
kirinya 100% pasir. Temukan titik 87,51% pasir pada sisi dasar segitiga dan dari titik ini tarik 

garis sejajar dengan sisi kanan segitiga (ke kiri atas). Kemudian temukan titik 0,00% silt 
pada sisi kanan segitiga. Dari titik ini tarik garis sejajar dengan sisi kiri segitiga, sehingga 
garis ini berpotongan dengan garis pertama. Kemudian temukan titik 0,00% clay dan tarik 

garis ke kanan sejajar dengan sisi dasar segitiga sehingga memotong dua garis sebelumnya. 
Dari perpotongan ketiga garis ini, ditemukan bahwa tanah ini mempunyai kelas tekstur 

“pasir” kemudian pada sampel 2 dapat dilihat hasil komposisi penyusun partikel pasir 
43,97%, silt 43,3%, dan clay 7,64% maka ditemukan bahwa tanah sample 2 mempunyai 
kelas tekstur “lempung”.  

 
3.8 Pengujian dan Analisis Sistem Pentanahan Modifikasi 

Pada hasil pengujian sistem pentanahan modifikasi menggunakan sistem pentanahan vertikal 

metode 3 titik. Modifikasi pentanahan menggunakan batang elektroda yang dimasukkan ke 

dalam sebuah tabung yang diberi isian pasir hingga penuh dan bersifat homogen. 

Sedangkan tanah yang diluaran tabung menggunakan tanah dari perkarangan ITB. Sistem 

pengukuran ini menggunakan injeksi arus AC yang diatur frekuensinya menggunakan 

generator sinyal serta menggunakan variasi diameter tabung yaitu 20 cm, 30 cm, 40 cm dan 

panjang tetap 50 cm. Hasil pengujian dicantumkan pada tabel dan dirubah ke dalam grafik.  
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Tabel 3. Hasil pengujian pentanahan modifikasi pada diameter (d) = 20 cm di titik 7 ; 30 

cm di titik 5; 40 cm di titik 9 

 

Tabel 3 menunjukkan perbandingan tiga nilai impedansi batang pentanahan modifikasi 
variasi diameter yang dibuat ke dalam grafik  batang pentanahan  yang dimana grafik Zriil 

terhadap frekuensi, serta grafik Zimajiner terhadap frekuensi.  
 Berikut grafik impedansi riil (        pada hasil pengujjian variasi diameter  sistem 

pentanahan modifikasi. 

 
Gambar 11. Grafik        terhadap frekuensi 

 

Dalam sistem pentanahan memiliki nilai pentanahan yang baik adalah nilai impedansi yang 

sesuai kebutuhan sistem pentanahan. Semakin kecil nilai tahanan maka semakin baik 
terutama untuk pengamanan personal dan peralatan. Dari hasil pengujian dan perhitungan 
didapat nilai impedansi riil, sehingga diperoleh hasil pada ketiga diameter yang memiliki nilai 

impedansi sesuai standard sistem pentanahan yaitu 5 Ω, nilai standard tersebut mengacu 
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pada Persyaratan Umum Instalasi atau PUIL 2000. Hal ini menunjukkan bahwa resistivitas 

pasir dengan penambahan diameter dan arus yang menyebar semakin cepat maka akan 
menghasilkan nilai tahanan yang kecil. 

 
 Berikut grafik impedansi imajiner (         pada hasil pengujjian variasi diameter  sistem 

pentanahan modifikasi. 

 
Gambar 12. Grafik         Terhadap Frekuensi 

 

Nilai minus dan positif pada impedansi imajiner dapat dilihat pada metode diagnosis 
impedansi pentanahan yang menunjukkan jika hasil         negatif maka bersifat kapasitif, 

sedangkan jika hasil         positif maka bersifat induktif.  

 
Gambar 12 menunjukkan adanya sifat resistif, induktif dan kapasitif. Pada frekuensi tinggi 
menunjukkan bahwa lebih banyak bersifat induktif, sedangkan pada di frekuensi rendah 

lebih bersifat resistif dan kapasitif. Hal ini menunjukkan bahwa sifat pasir tidak hanya 
tahanan murni akan tetapi adanya permitivitas dan permeabilitas. Secara teori permitivitas 

tidak bersifat konstan, tetapi tergantung adanya dari komposisi tanah, kelembaban, dan 
tentu saja frekuensi arus yang diinjeksikan ke tanah. Permitivitas tanah akan menurun 
seiring dengan penambahan frekuensi. Induktansi (L) lebih dipengaruhi oleh panjang 

konduktor yang ditanam dan sifat permeabilitas tanah, seperti halnya sifat induktansi yang 
lain bahwa makin panjang konduktor yang ditanam, maka makin besar nilai induktansi 
sistem pentanahannya. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data pengukuran yaitu pengujian karakteristik tanah dan pengujian 

sistem pentanahan modifikasi varisi diameter tabung konfigurasi vertikal yang telah 
dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari hasil pengujian dan perhitungan didapat nilai impedansi riil, sehingga diperoleh hasil 

pada ketiga diameter yang memiliki nilai impedansi sesuai standard sistem pentanahan 
yaitu 5Ω, nilai standard tersebut mengacu pada Persyaratan Umum Instalasi atau PUIL 

2000. Hal ini menunjukkan bahwa resistivitas pasir dengan penambahan diameter 
pentanahan dan arus yang menyebar semakin cepat maka akan menghasilkan nilai 
tahanan yang kecil. 

2. Dari hasil impedansi imajiner pada frekuensi tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak 
bersifat induktif  sedangkan pada di frekuensi rendah lebih bersifat resistif dan kapasitif. 
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Hal ini menunjukkan bahwa sifat pasir tidak hanya tahanan murni akan tetapi adanya 

permitivitas dan permeabilitas. Secara teori permitivitas tidak bersifat konstan, tetapi 
tergantung adanya dari komposisi tanah, kelembaban, dan tentu saja frekuensi arus 
yang diinjeksikan ke tanah. Permitivitas tanah akan menurun seiring dengan 

penambahan frekuensi. Induktansi (L) lebih dipengaruhi oleh panjang konduktor yang 
ditanam dan sifat permeabilitas tanah, seperti halnya sifat induktansi yang lain bahwa 

makin panjang konduktor yang ditanam, maka makin besar nilai induktansi sistem 
pentanahannya. 

3. Pengaruh injeksi frekuensi AC pada sistem pentanahan modifikasi variasi diameter dapat 

di analisis dari hasil pengujian bahwa nilai impedansi yang didapat tidak selalu tetap akan 
tetapi selalu berubah-ubah terhadap frekuensi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengukuran sistem tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam fisik dan alam seperti 
cuaca, kondisi pasir, dan pengukuran yang dekat di bangunan. 
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