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     Abstract: The Kebon Agung sugar factory has two power supplies, namely from the PLTU Kebon Agung sugar factory itself and from 
PLN. There are 3 synchronized generators at the Kebun Agung Sugar Factory, with a power of 4.5 MW on generators 1,2 and 1,6 MVA 
on generator 3. The difference in power between generators 1,2 and 3 causes frequent interference with generator 3 because it has less 
power. This Final Project analyzes load sharing and load shedding using MATLAB Simulink R2013a. Through these simulations it is shown 
the division of the load from each generator during normal conditions or when one generator is released. see the effect of the generator 
that has been set to speed droop when load sharing conditions, the speed of droop is varied so that it knows the characterist ics of the 
generator that has been set speed droop. In the Final Project, the simulation value and calculation of the  speed droop setting value in the 
Kebon Agung sugar factory is ideal. Because ideally the setting of speed droop in the settings so it is not too sensitive and not too long in 
responding to changes in load that occur in the system. 
   Keywords: Load Shedding, Frequency, Speed Droop, Load Sharin, Paralel Operation. 

 

1. Pendahuluan 

Pada PG. Kebon Agung ada tiga unit generator yang 

disinkronisasi yaitu generator shinko 1,2 dengan daya 4 MW 

dan generator Siemens 3 dengan daya 2135 KVA, sedangkan 

generator Siemens 1 bekerja sendiri tanpa diparalel atau 

disinkronisasi. Pada saat generator disinkronisasi sering terjadi 

gangguan pada generator Siemens 3 yang memiliki daya yang 

lebih kecil, yaitu apabila beban yang digunakan besar sering 

terjadi trip pada generator Siemens 3. Gangguan lainnya yang 

terjadi pada saat ketiga generator disinkronkan adalah 

menyebabkan panas pada busbar. Untuk mengetahui dan 

mengatasi masalah singkronisasi tersebut, akan dilakukan 

analisis load sharing dan load shedding, untuk mendapatkan 

settingan yang sesuai dengan karakterisitik generator. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Sinkornisasi Generator 
Sinkronisasi Paralel Generator adalah agar dapat 

menambah kebutuhan daya (power) sehingga dapat men-
supply / mengimbangi kebutuhan beban yang lebih besar. 
Selain itu juga bertujuan agar jika suatu pembangkit terjadi 
masalah, beban-beban yang seharusnya ditanggung oleh 
pembangkit tersebut dapat di supply oleh pembangkit lainnya 

 
2.2 Generator 

Generator adalah suatu alat yang dapat mengubah 

tenaga mekanis menjadi tenaga listrik dan menghasilkan tenaga 

listrik bolak balik atau tenaga listrik searah tergantung pada tipe 

generator.Generator arus bolak balik sering disebut juga 

genrator  sinkron.Prinsip kerja generator berdasarkan hukum 

Faraday tentang induksi elektro magnetik yaitu bila suatu 

konduktor digerakkan dalam medan magnet,maka akan 

membangkitkan gaya gerak listrik.Konstruksi generator sinkron 

terdiri dari Stator dan Rotor.Stator adalah bagian yang diam 

sedangkan rotor adalah bagian yang bergerak.  

2.3 Load Sharing 
Load Sharing merupakan istilah ketika beberapa 

generator yang beroperasi parallel menyuplai suatu beban 

dengan pembagian daya yang disuplay oleh beberapa 

generator yang beroperasi paralel tersebut dibagi secara 

proporsional baik daya reaktif (KVAR) maaupun daya aktif (KW). 

 
Gambar 1. Load Sharing Pada Generator Yang Beroperasi 

Paralel 

Berdasarkan pada gambar 1 diatas, karena sesuatu hal 

maka terjadi konsisi dimana dua generator yang diparalel 

menyuplai beban 10 MW, dengan load sharing sebesar 30 : 70, 

yang berarti salah stu generator hanya menyiplai sebesar 3 MW, 

dan generator satunya lafi sebesar 70 MW 
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Gambar 2. Load Sharing Pada Generator Yang Beroperasi 
Paralel 

Pada ulasan diatas, yang dicontohkan adalah generator 

dengan penggeraknya adalah mesin diesel. Untuk penggerak 

utamanya lainnya, seperti PLTA ataupun PLTU dengan steam, 

yang diatur tetaplah governor sehingga debit air yang masuk 

untuk PLTA atau flow steam untuk PLTU dapat dinaikkan atau 

diturunkan. Begitujuga dengan pembangkit yang lain. Sistem 

kontrol pengaturan beban harus dapat memantau dan 

mengendalikan suplay daya masing – masing generator 

sehingga beban total kW sebanding dengan rating relatif dari 

setiap generator yang bekerja parallel tersebut. 

2.4 Load shadding 
Rasio Load Shedding atau pelepasan beban merupakan 

metode yang dilakukan oleh penyedia layanan suplai energy 
listrik untuk mengurangi permintaan beban pada sistim 
pembangkit listrik untuk waktu sementara dengan mematikan 
distribusi energi listrik atau melakukan pemadaman sementara 
pada wilayah tertentu. Shutdown atau pemadaman yang 
disengaja dilakukan pada suatu wilayah tertentu dengan tujuan 
untuk mencegah kegagalan jaringan sistim pembangkit dan 
distribusi energy listrik secara keseluruhan. 

 
3. Metodologi 

3.1 Diagram alur pengerjaan laporan 
Dalam skripsi ini ada beberapa alur pengerjaam yang 

akan dilakukan untuk melakukan pelaksanaan penelitian. 
Kerangka konsep tersebut antara lain sebagai berikut : 

MULAI

IDENTIFIKASI 

MASALAH

STUDI LITERATUR WAWANCARA

PENGAMBILAN DATA 

DAN OBSERVASI

MEMBUAT 

SIMULASI ETAP

SIMULASI 

ALIRAN DAYA

PERBANDINGAN SIMULASI 

DAN DATA DI PG.KEBON 

AGUNG

Tidak sesuai

Analisis operasi pembagian beban (load 

sharing) dengan beban yang bervariasi 

dari operasi kerja paralel generator 

Analisis unjuk kerja operasi paralel 

generator apabila salah satu generator trip 

(load shedding)

Analaisis pengaruh load sharing dan load 

shedding terhadap performance chart dari 

generator

kesimpulan

SELESAI

SESUAI

 

Gambar 3. Diagram Pengerjaan Laporan 

3.2 Data 

 
Gambar 4. Data pembebanan periode I 

 

 

Gambar 5. Data pembenanan periode II  

 

 
Gambar 6. Data Pembebanan III  

3.3 Data Nameplate generator SHINKO 1 dan 2 

 

 

4. SIMULASI DAN ANALISIS 

4.1 Gambaran kelistrikan PG.Kebon Agung secara umum 
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Gambar 7. Single line diagram kelistrikan PG.Kebon Agung 

Kelistrikan Pabrik Gula Kebon Agung disupply oleh 4 
generator yaitu generator Shinko 1,generator Shinko 
2,generator Siemens 1 dan generator Siemens 3 (1 generator 
(Siemens 3) bekerja sendiri dan 3 generator lainnya bekerja 
secara paralel (sinkron)),Kelistrikan PG.Kebon Agung juga 
disupply dari PLN.. 

 
4.2 Pemodelan blok sistem pada simulink Matlab R2013a 

Dalam turbin governor dan exciter pada PLTGU terdapat 
beberapa parameter hasil nilai dari inputan yang dihasilkan 
menjadi outputan dari turbin governor dan exciter. Dimana di 
dalam turbin governor yang menjadi inputan adalah Wref, Pref, 
We, Pe0, dan Dw dan yang menjadi outputan adalah Gate, 
speed, dan Pm. Gate merupakan gain dari governor yang 
digunakan untuk mengatur berapa banyak gas dan uap yang 
dibutuhkan untuk memutar turbin. Sedangkan speed 
merupakan nilai parameter dari hasil putaran mesin dan Pm 
merupakan nilai parameter untuk mengetahui berapa kecepatan 
turbin yang dihasilkan untuk memutar generator. Dalam simulasi 
ini semua nilai yang dihasilkan berdasarkan p.u sehingga untuk 
mengetahui nilai sebenarnya harus dikalikan dengan nilai base 
yang digunakan. Sedangkan di dalam exciter yang menjadi 
inputan adalah Vref, Vd, Vq, Vstab dan yang menjadi outputan 
adalah Vf.  

 

Gambar 8. Hasil Pengujian Digital Input 

Tegangan output generator berhubungan dengan sistem 
eksitasi. Jika terjadi perubahan pada nilai tegangan output 
generator maka eksitasi akan menstabilkan kembali nilai 
tegangan pada output generator. Tegangan yang dihasilkan dari 
eksitasi merupakan tegangan DC. Dari parameter Vf ini dapat 
diketahui berapa nilai tegangan output generator dalam satuan 
p.u sehingga untuk mengetahui nilai yang sebenarnya harus 
dikalikan dengan nilai base. 

4.3 Simulasi dan Analisis pada saat pembebanan 
minimum 

Tabel 1. Data percobaan 

 

Tabel 2. Data Arus dan Tegangan 

 

Dari tabel pembebanan diatas diketahui total 

pembebanan minimum pada simulasi yang ada di PLTU PG. 

Kebon Agung adalah 2,5349 MW. Dari hasil total pembebanan 

tersebut akan diperhitungkan sebagai total beban sistem 

dalam kondisi minimum. 

• Beban sistem =1,008+0,9449+0,582 

    =2,5349 MW 

          Nilai Frekuensi Sistem = 50 Hz 

          Kapasitas Generator 1& 2  = 9 MW 

          Setting Speed Droop  = 5% 

          Regulasi (R) 5% x 50Hz = 2,5 Hz 

          Kapasitas Generator 3 = 1,28 MW 

          Setting Speed Droop STG = 8% 
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          Regulasi (R) 8% x 50Hz = 4 Hz 

• 𝐾𝑓  = 
∆𝑃

∆𝐹
 = 𝑀𝑊/𝐻𝑧 (Marsudi Djiteng, 2006, Halaman 293) 

           G1 : Beban = 0 MW, Frekuensi = 2,5 × 50 Hz = 52,5 Hz  

           Beban = 4,5 MW, Frekuensi = 50 Hz  

            𝐾𝑓𝐺1 = 
0−4,5

52,5−50
  = 1,8 𝑀𝑊/𝐻𝑧 

G2 : Beban = 0 MW, Frekuensi = 2,5 × 50 Hz = 52,5 Hz  

            Beban = 4,5 MW, Frekuensi = 50 Hz  

            𝐾𝑓𝐺2 = 
0−4,5

52,5−50
  = 1,8 𝑀𝑊/𝐻𝑧 

            G3 : Beban = 0 MW, Frekuensi = 4 × 50 Hz = 54 Hz  

            Beban = 1,28 MW, Frekuensi = 50 Hz  

            𝐾𝑓𝐺3 = 
0−1,28

54−50
  = 0,32 𝑀𝑊/𝐻𝑧 

   ∆𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 − (𝐾𝑓𝐺1  + 𝐾𝑓𝐺2 + 𝐾𝑓𝐺3) 

               ∆𝑃 = 2,5 𝑀𝑊 − (1,8 𝑀𝑊 + 1,8 𝑀𝑊 + 0,32 𝑀𝑊) 

               ∆𝑃 = 2,5 𝑀𝑊 − 3,92 𝑀𝑊 = −1,42 𝑀𝑊 

• ∆𝐹 = 
∆𝑃

𝐾𝑓
 

      = 
1,42

3,92
 = 0,362 

• Load sharing 

G1 = 1,8 × 0,362 = 0,651 MW 

      = 1,8 − 0,651 = 1,149 

G2 = 1,8 × 0,362 = 0,651 MW 

      = 1,8 − 0,651 = 1,149 

G3 = 0,32 × 0,362 =  0,116 MW 

      = 0,32 − 0,116 = 0,204 

 

 

4.4 Analisis data hasil perhitungan dan simulasi pada saat 
beban minimum 

Dari hasil data pembebanan lapangan, perhitungan dan 

grafik simulasi masing masing generator dalam kondisi 

minimum dengan total beban sistem 2,3549 MW akan diketahui 

bagaimana load sharing generator dari rekap tabel simulasi 

pembebanan masing-masing generator dibawah : 

Tabel 3. Hasil Pengujian Sensor Warna 

 
 

Dari hasil simulasi dan perhitungan load sharing generator 
pada saat pembebanan minimum dapat diketahui dari hasil total 
pembebanan perhitungan dan simulasi memiliki perbedaan 
sebesar 0,1803 MW. Perbedaan dari hasil simulasi dan 
perhitungan ini dikarenakan tidak semua parameter yang ada di 
simulasi diperhitungkan. Dan dalam simulasi dan perhitungan 
pembebanan pada masing-masing generator tidak memiliki 
perbedaan yang tidak begitu jauh.  

Pada MATLAB dilakukan simulasi pada ketiga generator 
dengan kondisibeban rata-rata dengan pengaturan speed drop 

5% pada generator dengan daya 4.5MW dan 8% pada 
generator 1.28 MW. 

 
K =  ∆P/∆F =MW/Hz (Marsudi Djiteng, 2006), 

dimana : 
K = Nilai Gain (MW/Hz) 
∆F = Perubahan Frekuensi (Hz) 
∆P = Perubahan Pembebanan (MW) 

 
Berikut adalah hasil simulasi dari pembebanan minimum : 

• Grafik Daya Aktif (P) pembebanan rata-rata generator 

saat load sharing 

 

Gambar 9. Grafik Daya aktif pembebanan generator  

• Grafik Daya Reaktif (Q) Pembebanan rata-rata 

generator saat load sharing 

 

Gambar 10. Grafik pembebanan generator 2 

• Grafik Frekuensi Pembebanan rata-rata generator saat 

load sharing 

 

Gambar 11. Grafik pembebanan generator 2 

4.5 Analisis dan Pembahasan Saat Beban Maksimum 
 

Dari hasil data pembebanan lapangan, perhitungan dan 

grafik simulasi masing masing generator dalam kondisi rata-rata 

dengan total beban sistem 5,528 MW akan diketahui bagaimana 
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load sharing generator dari rekap tabel simulasi pembebanan 

masing-masing generator dibawah : 

Tabel 4. Hasil Pembebanan 

 

Dari hasil simulasi dan perhitungan load sharing generator 

pada saat pembebanan minimum dapat diketahui dari hasil total 

pembebanan perhitungan dan simulasi memiliki perbedaan 

sebesar 0,004 MW. Perbedaan dari hasil simulasi dan 

perhitungan ini dikarenakan tidak semua parameter yang ada di 

simulasi diperhitungkan. Dan dalam simulasi dan perhitungan 

pembebanan pada masing-masing generator tidak memiliki 

perbedaan yang tidak begitu jauh. 

4.6 Perhitungan load sharing pada saat pembebanan salah 
satu generator dilepas 

Pada MATLAB dilakukan simulasi dengan memutuskan 

generator 3 dengan pengaturan speed drop 5% pada generator 

dengan daya 4.5MW. 

𝐾 =  
∆𝑃

∆𝐹
 = 𝑀𝑊/𝐻𝑧 (Marsudi Djiteng, 2006), dimana : 

    K   = Nilai Gain (MW/Hz) 

∆F = Perubahan Frekuensi (Hz) 

∆P = Perubahan Pembebanan (MW) 

 

Berikut adalah hasil simulasi dari pembebanan 

minimum : 

• Grafik Pembebanan pada saat salah satu generator 

dilepas saat  

 

Gambar 12. Grafik pembebanan generator 1 

• Grafik Pembebanan pada saat salah satu generator 

dilepas saat  

 

Gambar 13. Grafik pembebanan generator 2 

 

Tabel 5. Data Pembebanan 

 

Dari tabel pembebanan diatas diketahui total 

pembebanan saat salah satu generator dilepas yang ada di 

PLTU PG. Kebon Agung adalah 4,129 MW. Dari hasil total 

pembebanan tersebut akan diperhitungkan dan disimulasikan 

sebagai total beban sistem dalam kondisi minimum. Untuk 

mengetahui bagaimana respon generator yang telah di setting 

speed droop 5% dalam load sharing generator yang sudah di 

paralel dapat dilihat dari hasil perhitungan dan grafik simulasi 

dibawah ini: 

Perhitungan load sharing pembebanan rata-rata 

• Beban sistem =2,399+1,73  

    =4,129 MW 

          Nilai Frekuensi Sistem = 50 Hz 

          Kapasitas Generator G1, 2  = 9 MW 

          Setting Speed Droop  = 5% 

          Regulasi (R) 5% x 50Hz = 2,5 Hz 

          𝐾𝑓  = 
∆𝑃

∆𝐹
 = 𝑀𝑊/𝐻𝑧 (Marsudi Djiteng, 2006) 

           G1 : Beban = 0 MW, Frekuensi = 2,5 × 50 Hz = 52,5 Hz  

           Beban = 4,5 MW, Frekuensi = 50 Hz  

          𝐾𝑓𝐺𝑇𝐺1.1 = 
0−4,5

52,5−50
  = 1,8 𝑀𝑊/𝐻𝑧 

G2 : Beban = 0 MW, Frekuensi = 2,5 × 50 Hz = 52,5 Hz  

            Beban = 4,5 MW, Frekuensi = 50 Hz  

            𝐾𝑓𝐺𝑇𝐺1.1 = 
0−4,5

52,5−50
  = 1,8 𝑀𝑊/𝐻𝑧          

   ∆𝑃 = 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 − (𝐾𝑓𝐺1  + 𝐾𝑓𝐺2) 

               ∆𝑃 = 6 𝑀𝑊 − (1,8 𝑀𝑊 + 1,8 𝑀𝑊) 

               ∆𝑃 = 6 𝑀𝑊 − 3,6 𝑀𝑊 = 2,4 𝑀𝑊 

• ∆𝐹 = 
∆𝑃

𝐾𝑓
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      = 
2,4

3,6
 = 0,67 

 

• Penambahan beban setelah perubahan frekuensi 

G1 = 1,8 × 0,67 = 1,206 MW 

      = 1,8 + 1,206 = 3,006 

G2 = 1,8 × 0,67 = 1,206 MW 

      = 1,8 + 1,206 = 3,006 

 

Analisis hasil perhitungan dan simulasi pada saat salah  

satu generator dilepas 

Dari hasil data pembebanan lapangan, perhitungan dan 

grafik simulasi masing masing generator dalam kondisi rata-rata 

dengan total beban sistem 4,66 MW akan diketahui bagaimana 

load sharing generator dari rekap tabel simulasi pembebanan 

masing-masing generator dibawah : 

Tabel 6. Data pembebanan 

 

Dari hasil simulasi dan perhitungan load sharing generator 

pada saat p rata-rata dapat diketahui dari hasil total 

pembebanan perhitungan dan simulasi memiliki perbedaan 

sebesar 0,5384 MW. Perbedaan dari hasil simulasi dan 

perhitungan ini dikarenakan tidak semua parameter yang ada di 

simulasi diperhitungkan. Dan dalam simulasi dan perhitungan 

pembebanan pada masing-masing generator tidak memiliki 

perbedaan yang tidak begitu jauh dan setelah generator 3 

dilepas maka bebannya akan ditanggung oleh generator 1 dan 

2. 

5. PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pengujian dan Analisa pada mini 

plant pengolahan susu, maka dapat dibuat beberapa 

kesimpulan seperti berikut  : 

1) Dari hasil analisis simulasi dan perhitungan pada saat  
pembebanan variasi minimum,rata-rata dan maksimum 
generator yang di load sharing terdapat perbedaan yang 
tidak terlalu signifikan.Perbedaan hasil perhitungan beban 
dan simulasi ini dikarenakan tidak semua parameter yang 

ada disimulasi diperhitungkan sesuai dengan rumus. 
2) Dari hasil analisis pemutusan unit generator 3 pada PG. 

Kebon Agung beban yang semula ditanggung oleh 
generator 3 akan berpindah ke generator 1 dan 2.Dan pada 
simulasi terdapat perbedaan yang signifikan antara 
generator 1 dan 2 karena kebanyakan beban prioritas di 
PG.Kebon Agung ditanggung oleh generator 1, sehingga 
beban lebih besar ditanggung oleh generator 1. 

3) Pada saat simulasi Generator 3 sering mengalami gagal 
sinkron dengan generator 1 dan 2 hal ini dikarenakan 
terjadi ketidakseimbangan antara generator yang daya dan 
spesifikasinya sama dengan yang spesifikasi lebih kecil. 
 

5.2 Saran 
Beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada 

peneliti berikutnya dan pengguna/pemakai alat ini antara lain 

sebagai berikut : 

1) Sebaiknya generator 3 pada Pabrik Gula. Kebon agung 
dilepas dari sinkronisasi generator 1 dan 2 agar tidak 
mengganggu proses kinerja generator 1 dan 2. Agar 
proses produksi pada Pabrik Gula Kebon Agung lebih 
optimal.[1], [3] 
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